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	FICHE PEDAGOGIQUE



	Domaines
	· S5 : Maintenance curative.

	Capacité
	· C1 – S’informer ; C2 – Exécuter ; C4 – Communiquer ; C5 - Préparer

	Compétence
	· C1-2 Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour 

       conduire une opération de maintenance curative ;

· C2-13 Réaliser les interventions de maintenance curative en prenant   

     en compte les contraintes d’environnement et de sécurité ;

· C4-7 Rendre compte par écrit et par oral d’une opération de maintenance curative ;
· C5-3 S’assurer de la disponibilité des matériels, de l’outillage, des appareils de mesurages et de contrôle et des équipements de protection collectifs.

	Objectifs

Généraux
	· Exécuter  la mise en service d’un ouvrage en respectant les règles d’intervention imposées par l’ouvrage et son environnement.

	Lieu
	· Atelier

	Pré requis
	· Mesure des grandeurs électriques de base (R, U, I, ..) 

· Série de TP étude de sous-système BEP (Etude de conformité, mise en service, paramétrages et réglages, maintenance préventive et corrective).

	On donne
	· Le dossier technique de l’ouvrage ;

· Le dossier ressources ;

· Mémotech ;

· UTE C 18-510 ; Equipements de sécurité

· Le dossier pédagogique.

	On demande
	· Répondre aux questions du dossier pédagogique et du professeur.
· Effectuer la mise en service de l’ouvrage. 

	On exige
	· Les documents sont dûment remplis ;

· Les réponses écrites et orales sont pertinentes.

	

	Objectifs Technologique
	· Effectuer la remise en état de l’ouvrage (changement du câble);

· Remettre l’ouvrage en fonctionnement et vérifier son bon fonctionnement ;
· Rédiger un compte rendu d’intervention. 




TACHE N 3° : Vous devez procéder seul, au retrait du câble reliant l’armoire T.G.B.T à l’armoire du ventilateur (application terminale) Vous êtes considéré comme habilité BR durant les  travaux.

1 - Condition de réalisation de la tâche

Ouvrage concerné :

- T.G.B.T

Lieu :




- Atelier du Lycée Gustave EIFFEL

Intervention à effectuer : 

- Vous devez procéder seul, au retrait du câble reliant l’armoire T.G.B.T à l’armoire terminale et le remplacer par un câble de même désignation.  Ce câble présente un défaut apparent sur la gaine extérieure. Le chargé de travaux (professeur) vous a délivré l’autorisation  de travail pour effectuer cette intervention.

Contraintes d’exploitation :

- L’installation doit être partiellement consignée pour les travaux qui devront s’effectuer au voisinage éventuel de pièces nues sous tension. L’installation doit assurer la continuité de service vers toutes  les autresapplications terminales. 

Documents ressources :





 ( Schéma d’implantation des constituants dans l’armoire  

                                   T.G.B.T,




 ( Schéma de câblage de l’armoire T.G.B.T,




 ( Schéma de câblage de l’armoire ventilateur,




 ( Carnet de prescription de sécurité électrique destiné au 

                                   personnel habilité (UTE 18 – 510 ou UTE 18 – 530),




 ( Dossier technique de l’application AIRBUS

Durée de l’intervention : 

 ( 1 heure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : ………………………………. 




Classe : …………

Prénom : …………………………… 


Année scolaire : ………/ ………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validation de la tâche à exécuter

Date : le  …../……/………





Le professeur : …………

Signature de l’élève : ………………………

2 – Fiche de préparation

2.1 Qualification requise pour l’exécution de cette tâche :

Vous êtes considéré comme : cocher la bonne réponse.

- Exécutant non électricien


 O



- Exécutant électricien


 O
- Chargé de travaux



 O



- Chargé d’intervention 


 O



- Chargé de consignation  


 O
2.2 Analyse des documents et examen de l’armoire T.G.B.T :

( Repérer en entourant en vert sur les schémas d’implantation et de câblage de   

   l’armoire T.G.B.T et de l’armoire ventilateur l’endroit où vous allez intervenir.

( Indiquer  vis-à-vis des risques électriques, les précautions à prendre pour réaliser   

   cette intervention (protection mécanique manquante, ou défectueuse, indice de 

   protection insuffisant, …). Attention, l’opération doit s’effectuer avec voisinage.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

2.3 Consignation :

( Pouvez vous de votre propre initiative effectuer sans autorisation la consignation  

  de l’armoire T.G.B.T ? Justifiez votre réponse.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

( Indiquer  le repère de l’appareil à consigner et entourer le en rouge sur les 

   schémas d’implantation et de câblage de l’armoire T.G.B.T.
- ………………………..

( Enumérer les différentes étapes de consignation que vous allez effectuer.

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

2.4 Equipements de protection :

Pour cette intervention, il s’agit de définir les équipements indispensables dont vous allez vous munir :

( Citer les « E.P.I » nécessaires pour cette intervention :

· ………………………………………………..




-     ………………………………………………..

-     ………………………………………………..

· ………………………………………………..

· ………………………………………………..

( Citer les « E.C.S » nécessaires pour cette intervention :

· ………………………………………………..




-     ………………………………………………..

-     ………………………………………………..

( Citer les « E.I.S » nécessaires pour cette intervention :

· ………………………………………………..




-     ………………………………………………..

-     ………………………………………………..

· …………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validation de la préparation

Date : le  …../……/………





Le professeur : ………….

Signature de l’élève : ………………………

3 – Intervention pratique

3.1 Chronologie de l’intervention :
Le système est en fonctionnement. Le chargé de travaux (professeur) vous a délivré une autorisation écrite pour la consignation et l’intervention. 
( Indiquer précisément les différentes phases de l’intervention que vous allez

  effectuer :

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

(…………………………………………………………………………………………

Autorisation du professeur pour intervenir dans les règles de l’art dans

l’armoire T.G.B.T.

OUI o



NON o
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validation des travaux effectués
Date : le  …../……/………





Le professeur : ………….

Signature de l’élève : ……………………

CORRECTION

2 – Fiche de préparation

2.1 Qualification requise pour l’exécution de cette tâche :

Vous êtes considéré comme : cocher la bonne réponse.

- Exécutant non électricien


 O



- Exécutant électricien


 O
- Chargé de travaux



 O



- Chargé d’intervention 


 O



- Chargé de consignation  


 O
2.2 Analyse des documents et examen de l’armoire T.G.B.T :

( Repérer en entourant en vert sur les schémas d’implantation et de câblage de   

   l’armoire T.G.B.T l’endroit où vous allez intervenir.

( Indiquer  vis-à-vis des risques électriques, les précautions à prendre pour réaliser   

   cette intervention (protection mécanique manquante, ou défectueuse, indice de 

   protection insuffisant, …). Attention, l’opération doit s’effectuer avec voisinage.

   Seule, une partie de l’armoire T.G.B.T est consignée Il y a  donc voisinage avec des pièces nues sous tension (jeu de barres sous 400 V)   après ouverture de la porte gauche de l’armoire puis de l’extraction du  plastron de protection (en face avant). Il faut donc garder les équipements de protection durant toute l’intervention.  
2.3 Consignation :

( Pouvez vous de votre propre initiative effectuer sans autorisation la consignation  

  de l’armoire T.G.B.T ? Justifiez votre réponse.

Non, il faut une autorisation de travail délivrée par le chargé de travaux (B2 V). Après cette autorisation, le chargé d’intervention peut consigner l’équipement mais uniquement pour lui-même.

( Indiquer  le repère de l’appareil à consigner et entourer le en rouge sur les 

   schémas d’implantation et de câblage de l’armoire T.G.B.T.
- Q2
( Enumérer les différentes étapes de consignation que vous allez effectuer.

- SEPARATION

- CONDAMNATION

- IDENTIFICATION

- VERIFICATION D’ABSENCE DE TENSION (V.A.T)

2.4 Equipements de protection :

Pour cette intervention, il s’agit de définir les équipements indispensables dont vous allez vous munir :

( Citer les « E.P.I » nécessaires pour cette intervention :

-  CASQUE AVEC VISIERE ANTI-UV,

-  VETEMENTS DE PROTECTION (blouse + chaussures de sécurité mécanique),

-   PAIRE DE GANTS ISOLANTS + SURGANTS DE TRAVAIL.

( Citer les « E.C.S » nécessaires pour cette intervention :

-   POTEAUX + CHAINES DE BALISAGE DE ZONE,

-   PANCARTE D’AVERTISSEMENT DE TRAVAUX. 

( Citer les « E.I.S » nécessaires pour cette intervention :

-  TAPIS ISOLANT,

-  OUTILS ISOLANTS,

-  CADENAS + MACARON DE CONSIGNATION. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validation de la préparation

Date : le  …../……/………





Le professeur : ………….

Signature de l’élève : ………………………

3 – Intervention pratique

3.1 Chronologie de l’intervention :
Le système est en fonctionnement. Le chargé de travaux (professeur) vous a délivré une autorisation écrite pour la consignation et l’intervention. ( Indiquer précisément les différentes phases de l’intervention que vous allez effectuer :
1 ( Vérifier l’outillage,
2 ( Vérifier les équipements de protection individuels (E.P.I), 
           3 ( Vérifier les équipements collectifs de sécurité (E.C.S),
           4 ( Vérifier les équipements individuels de sécurité (E.I.S),
5 ( Identifier sur les schémas électriques l’endroit où l’on réalise la 

      V.A.T,

6 ( Ouvrir l’armoire électrique et dévisser le plastron de protection en 

      face avant d’armoire au niveau de Q2 (départ ventilateur),

7 ( Vérifier  le bon fonctionnement du V.A.T (autotest), 

8 ( Réaliser la V.A.T entre PE et conducteurs actifs en aval de Q2 (vérifier 

   le bon fonctionnement du V.A.T entre chaque mesure), 

9 (  Repérer puis retirer le câble sur l’armoire T.G.B.T puis sur l’armoire 

       terminale (ventilateur), 

         10 (  Extraire le câble du chemin de câbles.
         11 (  Installer le nouveau câble de même désignation sur le chemin de 

       câbles, 
         12 (  Revisser le plastron de protection en face avant d’armoire au niveau 

       de Q2 (départ ventilateur),

         13 (  Déconsigner l’ouvrage,

         14 (  Remettre l’ouvrage en fonctionnement et vérifier son bon     

        fonctionnement,

         15 (  Attendre les instructions du professeur (chargé de travaux)
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TP4 – Remplacer un câble dans l'armoire 








2/9

