	Eléments


	Rôle
	Sont ils en réseau ?
	Pourquoi ?

	Batterie de condensateur

	Ces batteries de condensateur servent à la compensation de l’énergie réactive, autrement dit à une amélioration du facteur de puissance

	Non

	La compensation de l’énergie réactive est permanente, il n’est pas nécessaire de la contrôler via la supervision.


	Visiophonie

	La visiophonie permet de visualiser et de communiquer avec différents endroits du parking. Appel d’un client en cas de problème par exemple.

	Oui

	Le contrôle des différents éléments du parking s’effectuant à partir du local superviseur, le retour de ces informations via le réseau est donc nécessaire.


	Contrôle d’accès

	Le contrôle d’accès permet de Limiter et de contrôler  l’accès dans différents endroits du parking
(locaux techniques, partie privée, zone client par ticket)

	Oui
	Le retour au local de supervision est nécessaire il permet de commander les différents accès à distance en cas de problème.


	Chauffage

	Le chauffage permet de garder une température agréable dans les différentes parties du parking
	Oui
	Le chauffage est commandé à distance ce qui permet de couper ou de mettre en service le chauffage dans différents endroits du parking en fonctions de la fréquentation et des 
températures requises.



	Eléments


	Rôle
	Sont ils en réseau ?
	Pourquoi ?

	Téléphonie

	Permet la communication entre les différents endroits du parking ainsi qu’avec l’extérieur
	Non
	Il s’agit d’un réseau téléphonique, il n’est donc pas géré par la supervision.

	Extraction d’air

	Ce système sert à régénérer l’air ambiant dans le parking par extraction et Ventilation
	Oui
	Il est important de pouvoir commander le fonctionnement de ces ventilateurs à tout moment. En effet, en cas d’incendie ou d’augmentation du taux de CO2 dans le parking il est nécessaire de forcer leurs fonctionnements.


	Ascenseur

	Permet de circuler entre les différents niveaux du parking

	Oui
	Il est impératif d’avoir un retour d’information sur l’état et la position des ascenseurs.


	T.G.B.T

	Il s’agit du tableau Général Basse Tension qui à pour rôle d’alimenter la totalité des installations du parking.
	Oui
	Il gère en énergie la totalité des installations du parking, il faut donc pouvoir contrôler et commander les états des différents départs  d’énergie.
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Repartir et protéger les circuits
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Programme automate
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